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1 Cel i zakres 

Niniejsza procedura zostağa opracowana na podstawie zapis·w RozporzŃdzenia 

Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiajŃcego kodeks sieci 

okreŜlajŃcy wymogi dotyczŃce przyğŃczenia do sieci system·w wysokiego napiňcia 

prŃdu stağego oraz moduğ·w parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego 

(dalej NC HVDC). 

Celem niniejszego dokumentu jest uszczeg·ğowienie wymagaŒ dotyczŃcych pozwoleŒ 

na uŨytkowanie dla moduğ·w parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego oraz sieci 

system·w HVDC, tj. pozwolenia na podanie napiňcia (ĂEONò), tymczasowego 

pozwolenie na uŨytkowanieò (ĂIONò), ostatecznego pozwolenia na uŨytkowanie 

(ĂFONò) oraz ograniczonego pozwolenia na uŨytkowanie (ĂLONò). 

System HVDC oznacza system elektroenergetyczny przesyğajŃcy energiň w formie 

prŃdu stağego o wysokim napiňciu pomiňdzy dwiema lub wiňcej szynami prŃdu 

przemiennego, zawierajŃcy co najmniej dwie stacje przeksztağtnikowe HVDC z liniami 

lub kablami przesyğowymi prŃdu stağego pomiňdzy stacjami przeksztağtnikowymi 

HVDC, a moduğ parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego oznacza moduğ parku 

energii przyğŃczony za pomocŃ jednego lub wiňcej przyğŃczy HVDC do jednego lub 

wiňcej system·w HVDC. Procedura pozwolenia na uŨytkowanie dotyczy moduğ·w 

parku energii oraz system·w HVDC zaklasyfikowanych jako nowe (za wyjŃtkiem tych 

opisanych w art. 3 NC HVDC) oraz istniejŃce (opisane w art. 4 NC HVDC). Zasady 

zaklasyfikowania jednostek jako istniejŃce zostağy opisane w art. 4 ust. 2 NC HVDC. 

Niniejsza procedura okreŜliğa wzory wniosk·w oraz samych pozwoleŒ na uŨytkowanie 

wraz z nowymi niezbňdnymi zağŃcznikami (kt·rych stosowanie wynika z opracowanej 

procedury) i zostağy zağŃczone do niniejszego dokumentu.. 

Niniejsza procedura ma zastosowanie do przyğŃczania system·w HVDC/moduğ·w 

parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego do sieci jednego OS. W przypadku 

przyğŃczania do r·Ũnych OS, WğaŜciciel systemu HVDC/moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego musi niezaleŨnie stosowaĺ siň do procedur 

obowiŃzujŃcych u kaŨdego z nich. 
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2 Definicje 

Definicje pojňĺ wystňpujŃcych w przedmiotowym dokumencie:  

ĂIRiESPò - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyğowej; 

ĂIRiESDò - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej FĞT ï KraŜnik S.A.; 

Ăumowa o Ŝwiadczenie usğug dystrybucjiò oznacza umowň 

o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji energii elektrycznej, na podstawie kt·rej FĞT - KraŜnik 

S.A. Ŝwiadczy uŨytkownikowi systemu usğugi dystrybucji energii elektrycznej. 

Ăumowa poğŃczeniowaò oznacza umowň miňdzy dwoma lub wiňcej operatorami 

system·w, kt·ra obejmuje odpowiednie i szczeg·ğowe wymogi techniczne dotyczŃce 

dystrybucji energii elektrycznej; 

 

 

 Ăumowa przyğŃczeniowaò oznacza umowň miňdzy wğaŜciwym operatorem systemu 

a wğaŜcicielem zakğadu wytwarzania energii, wğaŜcicielem instalacji odbiorczej, 

operatorem systemu dystrybucyjnego lub wğaŜcicielem systemu HVDC, kt·ra obejmuje 

odpowiednie i szczeg·ğowe wymogi techniczne dotyczŃce zakğadu wytwarzania 

energii, instalacji odbiorczej, systemu dystrybucyjnego, przyğŃczenia systemu 

dystrybucyjnego lub systemu; 

 Ăpunkt przyğŃczeniaò oznacza miejsce, w kt·rym moduğ wytwarzania energii, 

instalacja odbiorcza, system dystrybucyjny lub system HVDC jest przyğŃczony(-a) do 

systemu przesyğowego, sieci morskiej, systemu dystrybucyjnego, w tym zamkniňtego 

systemu dystrybucyjnego, lub systemu HVDC, jak okreŜlono w umowie 

przyğŃczeniowej; 

ĂprzyğŃcze HVDCò oznacza punkt, w kt·rym urzŃdzenia HVDC sŃ przyğŃczone do 

sieci prŃdu przemiennego, gdzie mogŃ zostaĺ wprowadzone specyfikacje techniczne 

majŃce wpğyw na dziağanie urzŃdzeŒ; 

Ămoduğ wytwarzania energii (PGM)ò oznacza synchroniczny moduğ wytwarzania 

energii albo moduğ parku energii; 

 Ămoduğ parku energii (PPM)ò oznacza jednostkň lub zestaw jednostek 

wytwarzajŃcych energiň elektrycznŃ, kt·ra(-y) jest przyğŃczona(-y) do sieci w spos·b 

niesynchroniczny lub poprzez ukğady energoelektroniki, i kt·ra(-y) ma r·wnieŨ jeden 

punkt przyğŃczenia do systemu przesyğowego, systemu dystrybucyjnego, 

w tym zamkniňtego systemu dystrybucyjnego, lub systemu HVDC; 



7 
 

Ămoduğ parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego (PPM DC)ò oznacza moduğ 

parku energii przyğŃczony za pomocŃ jednego lub wiňcej przyğŃczy HVDC do jednego 

lub wiňcej system·w HVDC;  

Ăjednostka przeksztağtnikowa HVDCò oznacza jednostkň zğoŨonŃ z jednego 

lub wiňcej mostk·w przeksztağtnikowych wraz z co najmniej jednym transformatorem 

przeksztağtnikowym, reaktorami, urzŃdzeniami sterowania jednostkŃ 

przeksztağtnikowŃ, niezbňdnymi urzŃdzeniami zabezpieczeniowymi 

i przeğŃcznikowymi oraz ewentualnymi urzŃdzeniami pomocniczymi uŨywanymi 

do przeksztağcania; 

 Ăsystem HVDCò oznacza system elektroenergetyczny przesyğajŃcy energiň w formie 

prŃdu stağego o wysokim napiňciu pomiňdzy dwiema lub wiňcej szynami prŃdu 

przemiennego, zawierajŃcy co najmniej dwie stacje przeksztağtnikowe HVDC z liniami 

lub kablami przesyğowymi prŃdu stağego pomiňdzy stacjami przeksztağtnikowymi 

HVDC; 

Ăosadzony system HVDCò oznacza system HVDC przyğŃczony w ramach obszaru 

regulacyjnego, kt·ry w momencie instalacji nie zostağ zainstalowany na potrzeby 

przyğŃczenia moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego ani na potrzeby 

przyğŃczenia instalacji odbiorczej; 

 ĂwğaŜciciel PPM DC/systemu HVDCò oznacza osobň fizycznŃ lub osobň prawnŃ, 

do kt·rej naleŨy moduğ parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego/system HVDC; 

 ĂwğaŜciwy operator systemuò (ĂWğaŜciwy OSò) oznacza operatora systemu 

przesyğowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, do kt·rego systemu 

jest lub zostanie przyğŃczony(-a) moduğ wytwarzania energii, instalacja odbiorcza, 

system dystrybucyjny lub system HVDC; 

ĂWğaŜciwy OSPò oznacza operatora systemu przesyğowego, na kt·rego obszarze 

regulacyjnym moduğ wytwarzania energii, instalacja odbiorcza, system dystrybucyjny 

lub system HVDC jest lub zostanie przyğŃczony(-a) do sieci pod dowolnym poziomem 

napiňcia; 

 Ămaksymalna zdolnoŜĺ przesyğowa mocy czynnej HVDC (Pmax)ò oznacza 

maksymalnŃ ciŃgğŃ moc czynnŃ, kt·rŃ system HVDC moŨe wymieniaĺ z sieciŃ 

w kaŨdym puncie przyğŃczenia, jak okreŜlono w umowie przyğŃczeniowej 

lub uzgodniono pomiňdzy wğaŜciwym operatorem systemu i wğaŜcicielem systemu 

HVDC; 

Ăminimalna zdolnoŜĺ przesyğowa mocy czynnej HVDC (Pmin)ò oznacza 

minimalnŃ ciŃgğŃ moc czynnŃ, kt·rŃ system HVDC moŨe wymieniaĺ z sieciŃ w kaŨdym 

puncie przyğŃczenia, jak okreŜlono w umowie przyğŃczeniowej lub ustalono pomiňdzy 

wğaŜciwym operatorem systemu i wğaŜcicielem systemu HVDC; 
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Ăcertyfikat sprzňtuò oznacza dokument wydawany przez upowaŨniony podmiot 

certyfikujŃcy dla sprzňtu uŨywanego w module wytwarzania energii, jednostce 

odbiorczej, systemie dystrybucyjnym, instalacji odbiorczej lub systemie HVDC. 

W certyfikacie sprzňtu okreŜla siň zakres jego waŨnoŜci na poziomie krajowym 

lub na innym poziomie, na kt·rym wybiera siň okreŜlonŃ wartoŜĺ z zakresu 

dopuszczonego na poziomie europejskim. W celu zastŃpienia okreŜlonych czňŜci 

procesu weryfikacji speğnienia wymog·w certyfikat sprzňtu moŨe uwzglňdniaĺ modele 

potwierdzone rzeczywistymi wynikami test·w; 

ĂupowaŨniony podmiot certyfikujŃcyò oznacza podmiot, kt·ry wydaje certyfikaty 

sprzňtu i dokumenty moduğu wytwarzania energii i kt·ry otrzymağ akredytacjň 

od krajowej jednostki stowarzyszonej w ramach Europejskiej Wsp·ğpracy w Dziedzinie 

Akredytacji, ustanowionej zgodnie z rozporzŃdzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 765/2008; 

ĂpoŜwiadczenie zgodnoŜciò oznacza dokument dostarczany operatorowi systemu 

przez wğaŜciciela zakğadu wytwarzania energii, wğaŜciciela instalacji odbiorczej, 

operatora systemu dystrybucyjnego lub wğaŜciciela systemu HVDC, okreŜlajŃcy 

aktualny stan w zakresie zgodnoŜci z odpowiednimi specyfikacjami i wymogami. 

Ăpozwolenie na podanie napiňcia (EON)ò oznacza pozwolenie wydawane przez 

wğaŜciwego operatora systemu dla wğaŜciciela zakğadu wytwarzania energii, 

wğaŜciciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub wğaŜciciela 

systemu HVDC przed podaniem napiňcia na jego sieĺ wewnňtrznŃ; 

Ătymczasowe pozwolenie na uŨytkowanie (ION)ò oznacza pozwolenie wydawane 

przez wğaŜciwego operatora systemu dla wğaŜciciela zakğadu wytwarzania energii, 

wğaŜciciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub wğaŜciciela 

systemu HVDC, kt·re zezwala im na eksploatacjň, odpowiednio, moduğu wytwarzania 

energii, instalacji odbiorczej, systemu dystrybucyjnego lub systemu HVDC poprzez 

wykorzystanie przyğŃczenia do sieci przez ograniczony czas, a takŨe na rozpoczňcie 

test·w zgodnoŜci w celu zapewnienia zgodnoŜci z odpowiednimi specyfikacjami 

i wymogami; 

Ăostateczne pozwolenie na uŨytkowanie (FON)ò oznacza pozwolenie wydawane 

przez wğaŜciwego operatora systemu dla wğaŜciciela zakğadu wytwarzania energii, 

wğaŜciciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub wğaŜciciela 

systemu HVDC speğniajŃcego odpowiednie specyfikacje i wymogi, kt·re zezwala im 

na eksploatacjň, odpowiednio, moduğu wytwarzania energii, instalacji odbiorczej, 

systemu dystrybucyjnego lub systemu HVDC poprzez wykorzystanie przyğŃczenia do 

sieci; 

Ăograniczone pozwolenie na uŨytkowanie (LON)ò oznacza pozwolenie wydawane 

przez wğaŜciwego operatora systemu dla wğaŜciciela zakğadu wytwarzania energii, 

wğaŜciciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub wğaŜciciela 
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systemu HVDC, kt·rzy wczeŜniej uzyskali status FON, ale u kt·rych tymczasowo 

wystňpuje powaŨna modyfikacja lub utrata zdolnoŜci skutkujŃca brakiem zgodnoŜci ze 

specyfikacjami i wymogami. 

ustawa Prawo energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z p·Ŧn. zm.). 

Ponadto stosuje siň pozostağe definicje wynikajŃce z NC HVDC oraz rozporzŃdzenia Komisji 

(UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajŃcego kodeks sieci dotyczŃcy wymog·w 

w zakresie przyğŃczenia jednostek wytw·rczych do sieci (dalej jako: ĂNC RfGò). 

 

3 Uwarunkowania formalne wynikajŃce z NC HVDC oraz prawa 

krajowego 

NC HVDC okreŜla wymogi dotyczŃce przyğŃczania do sieci system·w wysokiego 

napiňcia prŃdu stağego oraz moduğ·w parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego. 

Kodeks ustanawia obowiŃzki zapewniajŃce wğaŜciwe wykorzystanie zdolnoŜci 

system·w wysokiego napiňcia prŃdu stağego oraz moduğ·w parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego przez operator·w system·w w przejrzysty 

i niedyskryminacyjny spos·b w celu zapewnienia r·wnych szans podmiotom w cağej 

Unii. Kodeks wszedğ w Ũycie 28 wrzeŜnia 2016 roku. Stosowanie wymog·w 

okreŜlonych w tym rozporzŃdzeniu rozpoczyna siň trzy lata po jego publikacji, 

tj. 8 wrzeŜnia 2019r. 

Zapisy i wymogi NC HVDC dotyczŃ, co do zasady, nowych moduğ·w parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego oraz system·w HVDC. Dla istniejŃcych system·w 

HVDC szczeg·ğowy zakres objňcia wymogami NC HVDC w zakresie modernizacji lub 

wymiany jest przedmiotem ustaleŒ pomiňdzy wğaŜciwymi OSP w odpowiednich 

porozumieniach miňdzyoperatorskich. Dla istniejŃcych moduğ·w parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego wymogami NC HVDC szczeg·ğowy zakres objňcia 

wymogami NC HVDC w zakresie modernizacji lub wymiany jest okreŜlony w 

ĂProcedurze objňcia istniejŃcego moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego 

wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymianyò dostňpnej na stronie 

internetowej operatora systemu. 

PodkreŜliĺ takŨe naleŨy, Ũe zapisy NC HVDC bňdŃ stosowane do moduğ·w parku 

energii z podğŃczeniem prŃdu stağego oraz system·w HVDC, kt·re nie byğy 

przyğŃczone do sieci w dniu wejŜcia w Ũycie NC HVDC, jeŜli ich wğaŜciciel nie zawrze 

wiŃŨŃcej umowy zakupu podstawowej instalacji wytw·rczej lub urzŃdzeŒ HVDC 

w terminie do dw·ch lat od wejŜcia w Ũycie NC HVDC. WğaŜciciel systemu HVDC lub 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego musi powiadomiĺ o jej zawarciu 

wğaŜciwego operatora systemu i OSP w terminie 30 miesiňcy od wejŜcia w Ũycie 

RozporzŃdzenia (art. 4 ust. 2 lit. b NC HVDC). 

JednoczeŜnie WğaŜciwy OS, do kt·rego sieci sŃ przyğŃczane urzŃdzenia, instalacje 

lub sieci, o kt·rych mowa odpowiednio w art. 4 ust. 2 lit. b NC HVDC moŨe zğoŨyĺ, 

na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 11c) ustawy Prawo energetyczne, wniosek do organu 
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regulacyjnego (Prezesa Urzňdu Regulacji Energetyki) o rozstrzygniňcie, 

czy te urzŃdzenia, instalacje lub sieci speğniajŃ wymogi uznania ich za istniejŃce 

czy nowe. 

Zgodnie z zapisami art. 55 i 60 NC HVDC, wğaŜciciel moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego/systemu HVDC musi wykazaĺ WğaŜciwemu OS, 

Ũe speğnia wymogi okreŜlone w NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD poprzez pomyŜlne 

przeprowadzenie dedykowanej procedury pozwolenia na uŨytkowanie.  

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 70 NC HVDC, WğaŜciwy OS jest zobligowany 

do oceny zgodnoŜci moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego/systemu 

HVDC z wymogami majŃcymi zastosowanie na mocy niniejszego rozporzŃdzenia 

na etapie jego przyğŃczania jak i przez cağy okres funkcjonowania zakğadu wytwarzania 

energii.  

WğaŜciwy OS ma prawo zaŨŃdaĺ (na mocy zapis·w NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD), 

aby wğaŜciciel moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego/systemu HVDC 

przeprowadzağ testy i symulacje, w celu oceny zgodnoŜci z wymogami technicznymi 

dotyczŃcymi danego moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego/systemu 

HVDC, wedğug powtarzalnego planu lub og·lnego programu bŃdŦ po kaŨdej awarii, 

modyfikacji lub wymianie jakiegokolwiek sprzňtu, kt·ra moŨe mieĺ wpğyw na zgodnoŜĺ 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego/systemu HVDC z wymogami 

NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD. 

W tym celu niezbňdne jest okreŜlenie wykazu dokument·w oraz wymagaŒ, 

kt·re majŃ byĺ speğnione przez wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu 

stağego/systemu HVDC w ramach procesu weryfikacji.  

Dodatkowo, zgodnie z art. 70 NC HVDC niezaleŨnie od minimalnych wymog·w 

dotyczŃcych test·w zgodnoŜci okreŜlonych w NC HVDC WğaŜciwy OS ma prawo:  

¶ zezwoliĺ wğaŜcicielowi moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu 

stağego/systemu HVDC na przeprowadzenie alternatywnej serii test·w, 

¶ zobowiŃzaĺ wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu 

stağego/systemu HVDC do przeprowadzenia dodatkowych lub alternatywnych 

serii test·w, 

¶ zobowiŃzaĺ wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu 

stağego/systemu HVDC do przeprowadzenia odpowiednich test·w w celu 

wykazania osiŃg·w moduğu wytwarzania energii podczas eksploatacji opartej 

na paliwach alternatywnych lub mieszankach paliw. WğaŜciwy OS i wğaŜciciel 

zakğadu wytwarzania energii uzgadniajŃ, kt·re rodzaje paliwa majŃ byĺ 

testowane. 
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Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy symulacji i test·w niezbňdnych do wykonania 

przez wğaŜciciela zakğadu wytwarzania energii w celu oceny zgodnoŜci z wymogami 

technicznymi dotyczŃcymi danego moduğu wytwarzanie energii oraz obowiŃzku 

wğaŜciciela zakğadu wytwarzania energii okreŜlono w zapisach art. 67 - 74 NC HVDC. 

W niniejszym dokumencie opisano procedury: 

1. Procedura i przebieg procesu wydawania pozwolenia na podanie napiňcia 

EON dla systemu HVDC 

 

2. Procedura i przebieg procesu wydawania tymczasowego pozwolenia na 

uŨytkowanie ION dla systemu HVDC 

 

3. Procedura i przebieg procesu wydawania ostatecznego pozwolenia na 

uŨytkowanie FON dla systemu HVDC 

 

4. Procedura i przebieg procesu wydawania tymczasowego pozwolenia na 

uŨytkowanie LON dla systemu HVDC 

 

5. Procedura i przebieg procesu wydawania pozwolenia na podanie napiňcia 

EON dla moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego 

 

6. Procedura i przebieg procesu wydawania tymczasowego pozwolenia na 

uŨytkowanie ION dla moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego 

 

7. Procedura i przebieg procesu wydawania ostatecznego pozwolenia na 

uŨytkowanie FON dla moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego 

 

8. Procedura i przebieg procesu wydawania tymczasowego pozwolenia na 

uŨytkowanie LON dla moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego 

 

W ramach ww. procedur pozwoleŒ weryfikowane sŃ wymagania okreŜlone 

w warunkach przyğŃczenia, wynikajŃce z zapis·w NC HVDC oraz prawa krajowego ï 

a takŨe z zapis·w IRiESP/IRiESD, w tym przeprowadzone testy i uzyskane certyfikaty 

potwierdzajŃce wymagania okreŜlone w warunkach przyğŃczenia. Wymagania 

dotyczŃce testowania zgodnoŜci, sposobu ich przestrzegania zostağy opublikowane na 

stronie internetowej WğaŜciwego Operatora. 

PoniŨej przedstawiono zidentyfikowane warianty moŨliwego przyğŃczenia moduğ·w 

parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego oraz system·w HVDC: 
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¶ PrzyğŃczenie Obiekt·w do sieci Operatora Systemu przez innego Operatora Systemu: 
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¶ PrzyğŃczenie Obiekt·w do sieci Operatora Systemu przez Podmiot niebňdŃcy 

Operatorem Systemu: 
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4 Procedura pozwolenia na uŨytkowanie dla systemu HVDC 

4.1 Procedura wydawania pozwolenia na podanie napiňcia ï EON 

4.1.1 Informacje og·lne 

Przedmiotowa procedura dotyczy wğaŜcicieli system·w wysokiego napiňcia prŃdu 

stağego, kt·re zostağy objňte wymogami wynikajŃcymi z NC HVDC oraz 

IRiESP/IRiESD. 

Pozwolenie EON uprawnia wğaŜciciela systemu HVDC do podania napiňcia na jego 

sieĺ wewnňtrznŃ i urzŃdzenia pomocnicze oraz przyğŃczenia siň do sieci 

w okreŜlonych punktach przyğŃczenia. 

Pozwolenie EON dla systemu HVDC jest wydawane przez WğaŜciwego OS pod 

warunkiem zakoŒczenia prac zwiŃzanych z realizacjŃ umowy o przyğŃczenie do sieci 

elektroenergetycznej lub o poğŃczenie sieci i speğnienia wymog·w okreŜlonych przez 

WğaŜciwego OS w IRiESP/IRiESD. Etap przygotowawczy obejmuje umowň w sprawie 

ustawieŒ zabezpieczeŒ i regulacji odpowiednich dla punkt·w przyğŃczenia miňdzy 

WğaŜciwym OS a wğaŜcicielem systemu HVDC. 

Przebieg procedury EON w postaci ĂSchematu procedury pozyskiwania pozwolenia 

EONò zamieszczono w pkt 6.1  

 

 

4.1.2 Proces wydawania pozwolenia EON 

Pozwolenie EON wydaje siň na wniosek wğaŜciciela systemu HVDC po speğnieniu 

okreŜlonych wymagaŒ: 

¶ Po stronie wğaŜciciela systemu HVDC: 

o Przygotowanie i realizacja prac umoŨliwiajŃca przyğŃczenie systemu 

HVDC do sieci. 

o Przeprowadzenie odbior·w w stanie beznapiňciowym. 

o Przekazanie protokoğ·w odbioru do WğaŜciwego OS. 

o Przekazanie oŜwiadczenia o gotowoŜci do przyjňcia napiňcia zgodnie 

ze wzorem WğaŜciwego OS. 

o ZğoŨenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na podanie 

napiňcia ĂEONò wraz z wymaganymi zağŃcznikami. 

o WejŜcie w Ũycie umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji energii 

elektrycznej (umoŨliwiajŃcej co najmniej dostarczenie energii z sieci 

WğaŜciwego OS). 

o Przesğanie do FĞT - KraŜnik S.A. innych dokument·w, wymaganych na 

tym etapie, o kt·rych mowa w umowie o przyğŃczenie. 
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¶ Po stronie WğaŜciwego OS: 

o Przygotowanie i realizacja prac po stronie WğaŜciwego OS umoŨliwiajŃca 

przyğŃczenie systemu HVDC do sieci, 

o Przeprowadzenie odbior·w, 

o Sprawdzenie przekazanego protokoğu odbioru wğaŜciciela systemu 

HVDC z uprzednio zaopiniowanŃ dokumentacjŃ. 

o Weryfikacja poprawnoŜci wniosku EON wraz z zağŃcznikami, 

o Podjňcie decyzji o wydaniu pozwolenia EON oraz o planowanym 

terminie podania napiňcia na sieĺ wewnňtrznŃ i urzŃdzenia pomocnicze 

oraz przyğŃczenia siň do sieci w okreŜlonych punktach przyğŃczenia. 

 

 

4.1.3 Okres waŨnoŜci pozwolenia EON 

Pozwolenie EON traci waŨnoŜĺ z dniem w nim okreŜlonym (maksymalnie po upğywie 

24 miesiňcy od dnia jego wydania) lub po wydaniu pozwolenia ION. Pozwolenie EON 

nie uprawnia wğaŜciciela systemu HVDC do eksploatacji systemu HVDC lub jednostki 

przeksztağtnikowej HVDC poprzez wykorzystanie przyğŃczeŒ do sieci okreŜlonych dla punkt·w 

przyğŃczenia. Nie przewiduje siň moŨliwoŜci przedğuŨenia terminu waŨnoŜci pozwolenia EON. 
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4.2 Procedura wydawania tymczasowego pozwolenia na uŨytkowanie - ION 

4.2.1 Informacje og·lne 

Przedmiotowa procedura dotyczy wğaŜcicieli system·w HVDC, kt·re zostağy objňte 

wymogami wynikajŃcymi z NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD. 

Pozwolenie ION dla systemu HVDC jest wydawane przez WğaŜciwego OS 

wğaŜcicielowi systemu HVDC po podaniu napiňcia na sieĺ wewnňtrznŃ i urzŃdzenia 

pomocnicze systemu HVDC a przed pr·bnym przesyğem energii elektrycznej. 

Uprawnia do eksploatacji systemu HVDC poprzez wykorzystanie przyğŃczenia do sieci 

przez okreŜlony czas. WğaŜciciel systemu HVDC zobowiŃzany jest do przekazania 

certyfikat·w sprzňtu lub wynik·w test·w zgodnoŜci zakresie i na warunkach 

okreŜlonych w dostňpnych na stronie internetowej Operatora. 

Przebieg procedury ION w postaci ĂSchematu procedury pozyskiwania pozwolenia 

IONò zamieszczono w pkt. 6.2 

 

 

4.2.2 Proces wydawania pozwolenia ION 

Dokument ION wydaje siň na wniosek wğaŜciciela systemu HVDC po speğnieniu 

okreŜlonych wymagaŒ: 

¶ Po stronie wğaŜciciela systemu HVDC: 

o ZağŃczenie napiňcia na sieĺ wewnňtrznŃ i urzŃdzenia pomocnicze 

systemu HVDC (realizacja pozwolenia EON), 

o Przeprowadzenie pr·b i odbior·w, realizowanych po podaniu napiňcia 

na sieĺ wewnňtrznŃ i instalacje pomocnicze systemu HVDC, 

o ZğoŨenie kompletnego wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia 

na uŨytkowanie ĂIONò wraz z wymaganymi zağŃcznikami, 

o Przesğanie do FĞT - KraŜnik S.A. innych dokument·w, wymaganych na tym 

etapie, o kt·rych mowa w umowie o przyğŃczenie. 

 

¶ Po stronie WğaŜciwego OS: 

o Weryfikacja poprawnoŜci wniosku ION wraz z zağŃcznikami, 

o Przygotowanie wykazu danych do uzupeğnienia przez wğaŜciciela 

systemu HVDC przed rozpoczňciem procedury FON, 

o Podjňcie decyzji o wydaniu pozwolenia ION oraz uzgodnienie terminu 

planowanego przeprowadzenia pr·bnego przesyğu energii elektrycznej. 

 

 



18 
 

4.2.3 Okres waŨnoŜci pozwolenia ION 

Pozwolenie ION traci waŨnoŜĺ z dniem w nim okreŜlonym lub po wydaniu pozwolenia 

FON, jednak czas jego obowiŃzywania nie moŨe byĺ dğuŨszy niŨ 24 miesiŃce. 

PrzedğuŨenie okresu, przez kt·ry wğaŜciciel systemu HVDC moŨe utrzymaĺ status 

pozwolenia ION dğuŨej niŨ przez okres okreŜlony w art. 57 ust. 4 NC HVDC, moŨe 

zostaĺ przyznane, jeŨeli wniosek o przyznanie odstňpstwa zostanie zğoŨony 

do WğaŜciwego OS przed upğywem przedmiotowego okresu zgodnie z procedurŃ 

odstňpstwa ustanowionŃ w art. 77 ï 83 NC HVDC. 
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4.3 Procedura wydawania ostatecznego pozwolenia na uŨytkowanie ï FON 

4.3.1 Informacje og·lne 

Przedmiotowa procedura obowiŃzuje wğaŜcicieli system·w HVDC, kt·re zostağy objňte 

wymogami wynikajŃcymi z NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD. Pozwolenie FON dla 

systemu HVDC jest wydawane przez WğaŜciwego OS wğaŜcicielowi systemu HVDC po 

sfinalizowaniu procesu weryfikacji danych i badaŒ dokonywanych na etapie 

pozwolenia ION. Uprawnia do eksploatacji systemu HVDC poprzez wykorzystanie 

punkt·w przyğŃczenia do sieci. WğaŜciciel systemu HVDC zobowiŃzany jest do 

przekazania certyfikat·w sprzňtu lub wynik·w test·w zgodnoŜci zakresie i na 

warunkach okreŜlonych w dostňpnych na stronie internetowej Operatora. 

Przebieg procedury FON w postaci ĂSchematu procedury pozyskiwania pozwolenia 

FONò zamieszczono w pkt 6.3. 

 

 

4.3.2 Proces wydawania pozwolenia FON 

Pozwolenie FON wydaje siň na wniosek wğaŜciciela systemu HVDC po wydaniu 

tymczasowego pozwolenia na uŨytkowanie ION (w terminie waŨnoŜci pozwolenia ION) 

i po sfinalizowaniu procesu weryfikacji danych i badaŒ oraz po speğnieniu okreŜlonych 

wymagaŒ: 

 

¶ Po stronie wğaŜciciela systemu HVDC: 

o Przygotowanie i realizacja prac koŒcowych umoŨliwiajŃca pracň 

systemu HVDC, 

o Uzupeğnienie brak·w z wykazu uzupeğnieŒ zgğoszonych przez 

WğaŜciwego OS w pozwoleniu ION, 

o Wysğanie oŜwiadczenia o gotowoŜci do przeprowadzenia test·w 

sprawdzajŃcych parametry techniczno-ruchowe zgodnie z zapisami 

umowy o przyğŃczenie wraz wymaganymi zağŃcznikami, 

o Uzgodnienie termin·w przeprowadzenia test·w z WğaŜciwym OS, 

o Przeprowadzenie wymaganych test·w z wynikiem pozytywnym, 

o ZğoŨenie do WğaŜciwego OS kompletnego wniosku o wydanie 

pozwolenia FON (wraz z wymaganymi dokumentami i innymi 

zağŃcznikami), 

o Przesğanie do FĞT - KraŜnik S.A. innych dokument·w, wymaganych na 

tym etapie, o kt·rych mowa w umowie o przyğŃczenie. 

 

Po stronie WğaŜciwego OS: 
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o Sprawdzenie uzupeğnienia brak·w z wykazu uzupeğnieŒ zgğoszonych 

przez WğaŜciwego OS w pozwoleniu ION, 

o Uzgodnienie termin·w i zakresu przeprowadzenia test·w z wğaŜcicielem 

systemu HVDC, 

o Weryfikacja wniosku o wydanie pozwolenia FON wraz z zağŃcznikami, 

o Przygotowanie i przesğanie do wğaŜciciela systemu HVDC wykazu 

bğňdnych / niewystarczajŃcych / brakujŃcych danych, 

o Wydanie pozwolenia FON. 

 

 

4.3.3 Okres waŨnoŜci pozwolenia FON 

Pozwolenie FON jest przypisane do systemu HVDC i musi byĺ przekazywane 

kaŨdemu kolejnemu nastňpcy prawnemu. Pozwolenie FON wydawane jest na czas 

nieokreŜlony. Pozwolenie FON ulega zawieszeniu w przypadku wydania przez 

WğaŜciwego OS pozwolenia LON dla systemu HVDC. 

W przypadku upğyniňcia terminu waŨnoŜci pozwolenia ION na kaŨdym etapie procesu 

wydania pozwolenia FON wğaŜciciel systemu HVDC wystňpuje z wnioskiem 

o przedğuŨenie waŨnoŜci pozwolenia ION. Pozwolenie ION traci waŨnoŜĺ z dniem 

w nim okreŜlonym lub po wydaniu pozwolenia FON, jednak czas jego obowiŃzywania 

nie moŨe byĺ dğuŨszy niŨ 24 miesiŃce. PrzedğuŨenie okresu, przez kt·ry wğaŜciciel 

systemu HVDC moŨe utrzymaĺ status pozwolenia ION dğuŨej niŨ przez okres 

okreŜlony w art. 57 ust. 4 NC HVDC, moŨe zostaĺ przyznane, jeŨeli wniosek 

o przyznanie odstňpstwa zostanie zğoŨony do WğaŜciwego OS przed upğywem 

przedmiotowego okresu zgodnie z procedurŃ odstňpstw ustanowionŃ w art. 79 NC 

HVDC. 

 

 

4.3.4 Procedura odstňpstw 

W przypadku powstania niezgodnoŜci (w ocenie WğaŜciwego OS istniejŃ jakiekolwiek 

przeszkody w wydaniu pozwolenia FON) wğaŜciciel systemu HVDC moŨe przekazaĺ 

do WğaŜciwego OS wniosek o odstňpstwo (w celu wydania pozwolenia FON). 

Rozpatrzenie wniosku o odstňpstwo nastňpuje po speğnieniu okreŜlonych wymagaŒ: 

¶ Po stronie wğaŜciciela systemu HVDC: 

o ZğoŨenie do WğaŜciwego OS kompletnego wniosku o odstňpstwo 

(wraz z wymaganymi dokumentami i innymi zağŃcznikami), 

o Uzupeğnienie zgğoszonych przez WğaŜciwego OS brak·w we wniosku. 
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¶ Po stronie WğaŜciwego OS: 

o Ocena kompletnoŜci wniosku o odstňpstwo, 

o Przekazanie wniosku do oceny przez sŃsiednich OS, 

o Przekazanie wniosku o odstňpstwo do Prezesa URE, 

o Wydanie pozwolenia FON w przypadku pozytywnej decyzji Prezesa 

URE. 

 

W przypadku odmowy Prezesa URE wğaŜciciel systemu HVDC bňdzie zobowiŃzany 

do bezzwğocznego odğŃczenia systemu HVDC w porozumieniu z WğaŜciwym OS 

(zgodnie z zapisami umowy o przyğŃczenie/poğŃczenie/Ŝwiadczenie usğug 

przesyğania/dystrybucji)  

Ponowne przyğŃczenie systemu HVDC do sieci WğaŜciwego OS wymaga zğoŨenia 

przez wğaŜciciela systemu HVDC nowego wniosku o okreŜlenie warunk·w 

przyğŃczenia/poğŃczenia, nastňpnie zawarcia umowy o przyğŃczenie/poğŃczenie oraz 

uzyskania pozwoleŒ EON, ION i FON. 
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4.4 Procedura wydawania pozwolenia - LON 

4.4.1 Informacje og·lne 

 

Przedmiotowa procedura obowiŃzuje wğaŜcicieli system·w HVDC, kt·re zostağy objňte 

wymogami wynikajŃcymi z NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD i posiadajŃ pozwolenie 

FON.  

Wydanie pozwolenia LON nastňpuje w sytuacjach: 

i) tymczasowej powaŨnej modyfikacji systemu HVDC lub utracie zdolnoŜci 

ze wzglňdu na wdraŨanie jednej lub kilku modyfikacji majŃcych znaczenie 

dla jego dziağania; 

ii) stwierdzenia przez wğaŜciciela systemu HVDC awarii sprzňtu prowadzŃcej 

do niezgodnoŜci z niekt·rymi odpowiednimi wymogami; 

iii) stwierdzenia przez WğaŜciwego OS niezgodnoŜci systemu HVDC 

z parametrami okreŜlonymi w pozwoleniu FON; 

 

a jednoczeŜnie okolicznoŜci te bňdŃ utrzymywaĺ siň dğuŨej niŨ 3 miesiŃce. 

W procedurze LON moŨe byĺ wymagane wykorzystanie certyfikat·w sprzňtu w celu 

potwierdzenia zgodnoŜci z wybranymi wymogami. 

 

 

4.4.2 Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku tymczasowej powaŨnej 

modyfikacji systemu HVDC lub utracie zdolnoŜci ze wzglňdu na 

wdraŨanie jednej lub kilku modyfikacji majŃcych znaczenie dla jego 

dziağania w okresie dğuŨszym niŨ 3 miesiŃce. 

 

Pozwolenie LON wydaje siň na wniosek wğaŜciciela systemu HVDC: 

¶ Po stronie wğaŜciciela systemu HVDC: 

o Stwierdzenie potrzeby tymczasowej powaŨnej modyfikacji systemu 

HVDC lub utracie zdolnoŜci ze wzglňdu na wdraŨanie jednej lub kilku 

modyfikacji majŃcych znaczenie dla jego dziağania trwajŃcej dğuŨej 

niŨ 3 miesiŃce, 

o Wysğanie do WğaŜciwego OS informacji/powiadomienia o tymczasowej 

powaŨnej modyfikacji systemu HVDC (dalej r·wnieŨ: modyfikacja),  

o W przypadku decyzji WğaŜciwego OS o przeprowadzeniu procedury 

LON, zğoŨenie kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego 

pozwolenia na uŨytkowanie ĂLONò wraz z wymaganymi zağŃcznikami, 
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o Przesğanie kopii wniosku o wydanie LON do Prezesa URE , 

o Realizacja modyfikacji, 

o W  sytuacji, gdy modyfikacja zostağa zakoŒczona w terminie kr·tszym 

niŨ 3 miesiŃce liczŃc od daty zgğoszenia, w·wczas dotychczasowe 

pozwolenie FON nie ulega zawieszeniu. W przeciwnym przypadku 

wğaŜciciel systemu HVDC otrzymuje pozwolenie LON, a pozwolenie FON 

ulega zawieszeniu,  

o W sytuacji, gdy podczas prowadzonej modyfikacji nastŃpiğo odğŃczenie 

systemu HVDC od sieci, w·wczas WğaŜciwy OS wraz z wğaŜcicielem 

systemu HVDC przeprowadza ustalenia w sprawie pr·bnego przesyğu 

energii elektrycznej, ustala jego zasady oraz termin, 

o Przed terminem ostatecznego zakoŒczenia modyfikacji systemu HVDC 

wğaŜciciel systemu HVDC uzgadnia z WğaŜciwym OS harmonogram  

i zakres test·w zgodnoŜci,  

o Po zakoŒczeniu z wynikiem pozytywnym test·w zgodnoŜci 

przygotowanie i przesğanie do WğaŜciwego OS wniosku o wygaszenie 

pozwolenia LON, 

o Przesğanie kopii wniosku o wygaszenie LON do Prezesa URE, 

 

¶ Po stronie WğaŜciwego OS: 

o Decyzja, na podstawie danych nt. modyfikacji dostarczonych przez 

wğaŜciciela systemu HVDC, czy modyfikacja wymaga nowych warunk·w 

przyğŃczenia (i wykorzystania procedury EON) czy zastosowana bňdzie 

procedura LON, 

o Odbi·r i analiza poprawnoŜci wniosku LON wraz z zağŃcznikami oraz 

wydanie pozwolenia LON, 

o Przesğanie kopii pozwolenia LON do Prezesa URE, 

o Wydanie zgody na pr·bny przesyğ energii elektrycznej, 

o Ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu 

test·w zgodnoŜci, 

o Ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz 

przywr·cenia pozwolenia FON, 

o Przesğanie kopii powiadomienia o przywr·ceniu pozwolenia FON 

do Prezesa URE, 
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Przebieg procesu LON w postaci ĂSchematu procedury uzyskiwania 

pozwolenia LON dla tymczasowej powaŨnej modyfikacjiò zamieszczono w pkt 

6.4.1. 

 

4.4.3 Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez 

wğaŜciciela systemu HVDC awarii sprzňtu prowadzŃcej do niezgodnoŜci 

z niekt·rymi odpowiednimi wymogami trwajŃcej dğuŨej niŨ 3 miesiŃce 

 

Pozwolenie LON wydaje siň na wniosek wğaŜciciela systemu HVDC: 

¶ Po stronie wğaŜciciela Systemu HVDC: 

o Wysğanie do WğaŜciwego OS informacji/powiadomienia o stwierdzeniu 

awarii prowadzŃcej do niezgodnoŜci z niekt·rymi odpowiednimi 

wymogami i podjňciu czynnoŜci zmierzajŃcych do jej usuniňcia, 

o ZğoŨenie kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia 

na uŨytkowanie ĂLONò wraz z wymaganymi zağŃcznikami, 

o Przesğanie kopii wniosku o pozwolenie LON do Prezesa URE, 

o Usuniňcie niezgodnoŜci systemu HVDC, 

o W  sytuacji, gdy usuwanie niezgodnoŜci zostağo zakoŒczone w terminie 

kr·tszym niŨ 3 miesiŃce liczŃc od daty wystŃpienia awarii, w·wczas 

dotychczasowe pozwolenie FON nie ulega zawieszeniu. W przeciwnym 

przypadku wğaŜciciel systemu HVDC otrzymuje pozwolenie LON,a 

pozwolenie FON ulega zawieszeniu, 

o W sytuacji, gdy podczas usuwania niezgodnoŜci nastŃpiğo odğŃczenie 

systemu HVDC od sieci, w·wczas WğaŜciwy OS wraz z wğaŜcicielem 

systemu HVDC przeprowadza ustalenia w sprawie pr·bnego przesyğu 

energii elektrycznej, ustala jego zasady oraz termin, 

o Przed terminem usuniňcia niezgodnoŜci systemu HVDC wğaŜciciel 

systemu HVDC uzgadnia z WğaŜciwym OS harmonogram i zakres test·w 

zgodnoŜci, 

o Po zakoŒczeniu z wynikiem pozytywnym test·w zgodnoŜci wğaŜciciel 

systemu HVDC przygotowuje i przesyğa do WğaŜciwego OS wniosek  

o wygaszenie pozwolenia LON, 

o Przesğanie kopii wniosku o wygaszenie LON do Prezesa URE, 

 

¶ Po stronie WğaŜciwego OS: 

o Odbi·r i analiza poprawnoŜci wniosku LON wraz z zağŃcznikami oraz 

wydanie pozwolenia LON, 
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o Przesğanie kopii wydanego pozwolenia LON do Prezesa URE, 

o Wydanie zgody na pr·bny przesyğ energii elektrycznej, 

o Ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu 

test·w zgodnoŜci, 

o Ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz 

przywr·cenia pozwolenia FON, 

o Przesğanie kopii powiadomienia o przedterminowym wygaszeniu LON 

i przywr·ceniu pozwolenia FON do Prezesa URE, 

Przebieg procesu LON w postaci ĂSchematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON 

dla przypadku stwierdzenia niekompatybilnoŜci przez Wytw·rcňò zamieszczono  

w pkt 6.4.2. 

 

 

4.4.4 Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez 

WğaŜciwego OS niezgodnoŜci z niekt·rymi odpowiednimi wymogami 

trwajŃcej dğuŨej niŨ 3 miesiŃce 

 

Pozwolenie LON wydaje siň na wniosek wğaŜciciela systemu HVDC: 

¶ Po stronie wğaŜciciela systemu HVDC: 

o WğaŜciwy OS stwierdza moŨliwoŜĺ wystŃpienia niezgodnoŜci sprzňtu 

i powiadamiania o tym fakcie wğaŜciciela systemu HVDC, 

kt·ry potwierdza wystŃpienie niezgodnoŜci i jednoczeŜnie podejmuje 

dziağania zaradcze,  

o Brak zgodnoŜci pomiňdzy WğaŜciwym OS, a wğaŜcicielem systemu 

HVDC w zakresie stwierdzenia niekompatybilnoŜci jego sprzňtu, 

skutkuje Ũe WğaŜciwy OS wsp·lnie z wğaŜcicielem systemu HVDC 

przeprowadza testy sprawdzajŃce. W przypadku akceptacji przez Strony 

wynik·w test·w sprawdzajŃcych, kt·re potwierdzajŃ brak 

kompatybilnoŜci systemu HVDC w·wczas wğaŜciciel systemu HVDC 

podejmuje dziağania zaradcze, 

o W przypadku braku zgodnoŜci Stron odnoŜnie niekompatybilnoŜci 

systemu HVDC rozstrzyga Prezes URE na wniosek WğaŜciwy OS lub 

wğaŜciciela systemu HVDC, 

o W przypadku potwierdzenia niezgodnoŜci mogŃcej trwaĺ dğuŨej niŨ  

3 miesiŃce wğaŜciciel  systemu HVDC zobowiŃzany jest do zğoŨenia 

kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia 

na uŨytkowanie LON wraz z wymaganymi zağŃcznikami, 

o Przesğanie kopii wniosku o pozwolenie LON do Prezesa URE  
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o W sytuacji, gdy podczas usuwania niezgodnoŜci nastŃpiğo odğŃczenie 

systemu HVDC od sieci, w·wczas WğaŜciwy OS wraz z wğaŜcicielem 

systemu HVDC przeprowadza ustalenia w sprawie pr·bnego przesyğu 

energii elektrycznej, ustala jego zasady oraz termin, 

o Przed terminem usuniňcia niezgodnoŜci systemu HVDC wğaŜciciel 

systemu HVDC uzgadnia z WğaŜciwym OS harmonogram i zakres test·w 

zgodnoŜci, 

o Po zakoŒczeniu z wynikiem pozytywnym test·w zgodnoŜci wğaŜciciel 

systemu HVDC przygotowuje i przesyğa do WğaŜciwego OS wniosek  

o wygaszenie pozwolenia LON, 

o Przesğanie kopii powiadomienia o przywr·ceniu pozwolenia FON 

do Prezesa URE, 

 

¶ Po stronie WğaŜciwego OS: 

o Stwierdzenie moŨliwej niezgodnoŜci systemu HVDC z niekt·rymi 

odpowiednimi wymogami i powiadomienie o tym wğaŜciciela systemu 

HVDC oraz, jeŨeli jest to zasadne, innych poğŃczonych OS, 

o Weryfikacja poprawnoŜci wniosku LON wraz z zağŃcznikami oraz 

wydanie pozwolenia LON, 

o Przesğanie kopii wydanego pozwolenia LON do Prezesa URE, 

o Wydanie zgody na pr·bny przesyğ energii elektrycznej, 

o Ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu 

test·w zgodnoŜci, 

o Ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz 

przywr·cenia pozwolenia FON, 

o Przesğanie kopii powiadomienia o przywr·ceniu pozwolenia FON 

Prezesa URE, 

Przebieg procesu LON w postaci ĂSchematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON 

dla przypadku stwierdzenia niekompatybilnoŜci przez WğaŜciwego OSò zamieszczono 

w pkt 6.4.3. 

 

4.4.5 Procedura odstňpstw 

 

W przypadku, gdy przewidywany czas realizacji modyfikacji systemu HVDC 

przekraczaĺ bňdzie okres waŨnoŜci pozwolenia LON, w·wczas wğaŜciciel systemu 

HVDC przygotowuje i przekazuje do WğaŜciwego OS wniosek o odstňpstwo 

(wydğuŨenie terminu obowiŃzywania pozwolenia LON). WğaŜciwy OS dokonuje oceny 
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wniosku o odstňpstwo i wraz z ocenŃ przekazuje do Prezesa URE. Po uzyskaniu 

decyzji Prezesa URE o przyznaniu odstňpstwa, WğaŜciwy OS dokonuje stosownych 

zmian w pozwoleniu LON i powiadamia o tym wğaŜciciela systemu HVDC, kt·ry 

kontynuuje proces modernizacji systemu HVDC. 

W przypadku odmowy Prezesa URE udzielenia odstňpstwa, wğaŜciciel systemu HVDC 

w celu przyğŃczenia systemu HVDC po dostosowaniu do wymog·w zobowiŃzany 

bňdzie do zğoŨenia do WğaŜciwego OS wniosku o pozwolenie EON, a nastňpnie o 

pozwolenia ION i FON. 
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5 Procedura pozwolenia na uŨytkowanie dla moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego 

5.1 Procedura wydawania pozwolenia na podanie napiňcia ï EON 

5.1.1 Informacje og·lne 

Przedmiotowa procedura dotyczy wğaŜcicieli moduğ·w parku energii z podğŃczeniem 

prŃdu stağego, kt·re zostağy objňte wymogami wynikajŃcymi z NC HVDC oraz 

IRiESP/IRiESD. 

Pozwolenie EON uprawnia wğaŜciciela moduğ·w parku energii z podğŃczeniem prŃdu 

stağego do podania napiňcia na jego sieĺ wewnňtrznŃ i urzŃdzenia pomocnicze 

poprzez wykorzystanie przyğŃczenia do sieci, kt·re jest okreŜlone punktami 

przyğŃczenia.  

Pozwolenie EON dla moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego jest 

wydawane przez wğaŜciwego OS pod warunkiem zakoŒczenia prac zwiŃzanych 

z realizacjŃ umowy o przyğŃczenie do sieci elektroenergetycznej i speğnienia wymog·w 

okreŜlonych przez wğaŜciwego OS w IRiESP/IRiESD i wynikajŃcymi z NC HVDC.  

W procedurze EON uwzglňdnia siň moŨliwoŜĺ wykorzystania certyfikat·w sprzňtu 

w celu potwierdzenia zgodnoŜci z wybranymi wymogami. 

Przebieg procedury EON w postaci ĂSchematu procedury pozyskiwania pozwolenia 

EONò zamieszczono w pkt 7.1 

 

 

5.1.2 Proces wydawania pozwolenia EON 

Pozwolenie EON wydaje siň na wniosek wğaŜciciela moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego po speğnieniu okreŜlonych wymagaŒ: 

¶ Po stronie wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego: 

o Przygotowanie i realizacja prac umoŨliwiajŃca przyğŃczenie moduğu 

parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego do sieci. 

o Przeprowadzenie odbior·w w stanie beznapiňciowym. 

o Przekazanie protokoğ·w odbioru do WğaŜciwego OS. 

o Przekazanie oŜwiadczenia o gotowoŜci do przyjňcia napiňcia zgodnie 

ze wzorem WğaŜciwego OS. 

o ZğoŨenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na podanie 

napiňcia EON wraz z wymaganymi zağŃcznikami. 

o WejŜcie w Ũycie umowy o Ŝwiadczenie usğug dystrybucji energii 

elektrycznej (umoŨliwiajŃcej co najmniej dostarczenie energii 

z sieci WğaŜciwego OS). 
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¶ Po stronie WğaŜciwego OS: 

o Przygotowanie i realizacja prac po stronie WğaŜciwego OS umoŨliwiajŃca 

przyğŃczenie moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego 

do sieci, 

o Przeprowadzenie odbior·w, 

o Sprawdzenie przekazanego protokoğu odbioru wğaŜciciela moduğu parku 

energii z podğŃczeniem prŃdu stağego z uprzednio zaopiniowanŃ 

dokumentacjŃ. 

o Weryfikacja poprawnoŜci wniosku EON wraz z zağŃcznikami, 

o Podjňcie decyzji o wydaniu pozwolenia EON oraz o planowanym 

terminie podania napiňcia na sieĺ wewnňtrznŃ i urzŃdzenia pomocnicze 

poprzez wykorzystanie przyğŃczenia do sieci, kt·re jest okreŜlone 

punktami przyğŃczenia. 

 

 

5.1.3 Okres waŨnoŜci pozwolenia EON 

Pozwolenie EON traci waŨnoŜĺ z dniem w nim okreŜlonym (maksymalnie po upğywie 

24 miesiňcy od dnia jego wydania) lub po wydaniu pozwolenia ION. Pozwolenie EON 

nie uprawnia wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego 

do wytwarzania energii poprzez wykorzystanie przyğŃczenia do sieci. 
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5.2 Procedura wydawania tymczasowego pozwolenia na uŨytkowanie - ION 

5.2.1 Informacje og·lne 

Przedmiotowa procedura dotyczy wğaŜcicieli moduğ·w parku energii z podğŃczeniem 

prŃdu stağego, kt·re zostağy objňte wymogami wynikajŃcymi z NC HVDC oraz 

IRiESP/IRiESD. 

Pozwolenie ION dla moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego jest 

wydawane przez WğaŜciwego OS wğaŜcicielowi moduğu parku energii z podğŃczeniem 

prŃdu stağego po podaniu napiňcia na sieĺ wewnňtrznŃ i urzŃdzenia pomocnicze 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego przed jego pierwszŃ 

synchronizacjŃ. Uprawnia do eksploatacji moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu 

stağego oraz do wytwarzania energii poprzez wykorzystanie przyğŃczenia do sieci 

przez okreŜlony czas.WğaŜciciel systemu HVDC zobowiŃzany jest do przekazania 

certyfikat·w sprzňtu lub wynik·w test·w zgodnoŜci zakresie i na warunkach 

okreŜlonych w dostňpnych na stronie internetowej Operatora.  

 

Przebieg procedury ION w postaci ĂSchematu procedury pozyskiwania pozwolenia 

IONò zamieszczono w pkt. 7.2 

 

 

5.2.2 Proces wydawania pozwolenia ION 

Dokument ION wydaje siň na wniosek wğaŜciciela moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego po speğnieniu okreŜlonych wymagaŒ: 

¶ Po stronie wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego: 

o ZağŃczenie napiňcia na sieĺ wewnňtrznŃ i urzŃdzenia pomocnicze 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego (realizacja 

pozwolenia EON), 

o Przeprowadzenie pr·b i odbior·w, realizowanych po podaniu napiňcia 

na sieĺ wewnňtrznŃ i instalacje pomocnicze moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego, 

o ZğoŨenie kompletnego wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia 

na uŨytkowanie ION wraz z wymaganymi zağŃcznikami, 

o WejŜcie w Ũycie umowy o Ŝwiadczenie usğug przesyğania/dystrybucji 

energii elektrycznej (umoŨliwiajŃcej wprowadzenie energii do sieci 

WğaŜciwego OS). 

 

¶ Po stronie WğaŜciwego OS: 
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o Przygotowanie i realizacja prac po stronie WğaŜciwego OS umoŨliwiajŃca 

przeprowadzenie synchronizacji przyğŃczanego moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego z sieciŃ, 

o Weryfikacja poprawnoŜci wniosku ION wraz z zağŃcznikami, 

o Przygotowanie wykazu danych do uzupeğnienia przez wğaŜciciela 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego przed rozpoczňciem 

procedury FON, 

o Podjňcie decyzji o wydaniu pozwolenia ION oraz o planowanym terminie 

przeprowadzenia pierwszej synchronizacji moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego z sieciŃ WğaŜciwego OS. 

 

 

5.2.3 Okres waŨnoŜci pozwolenia ION 

Pozwolenie ION traci waŨnoŜĺ z dniem w nim okreŜlonym lub po wydaniu pozwolenia 

FON, jednak czas jego obowiŃzywania nie moŨe byĺ dğuŨszy niŨ 24 miesiŃce. 

PrzedğuŨenie okresu, przez kt·ry wğaŜciciel moduğu parku energii z podğŃczeniem 

prŃdu stağego moŨe utrzymaĺ status pozwolenia ION dğuŨej niŨ przez okres okreŜlony 

w art. 62 ust. 4 NC HVDC, moŨe zostaĺ przyznane, jeŨeli wniosek o przyznanie 

odstňpstwa zostanie zğoŨony do WğaŜciwego OS przed upğywem przedmiotowego 

okresu zgodnie z procedurŃ odstňpstwa ustanowionŃ w art. 77 ï 83 NC HVDC. 
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5.3 Procedura wydawania ostatecznego pozwolenia na uŨytkowanie ï FON 

5.3.1 Informacje og·lne 

Przedmiotowa procedura obowiŃzuje wğaŜcicieli moduğ·w parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego, kt·re zostağy objňte wymogami wynikajŃcymi 

z NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD. Pozwolenie FON dla moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego jest wydawane przez WğaŜciwego OS wğaŜcicielowi 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego po sfinalizowaniu procesu 

weryfikacji danych i badaŒ dokonywanych na etapie pozwolenia ION. Uprawnia 

do eksploatacji moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego poprzez 

wykorzystanie punkt·w przyğŃczenia do sieci. WğaŜciciel systemu HVDC zobowiŃzany 

jest do przekazania certyfikat·w sprzňtu lub wynik·w test·w zgodnoŜci zakresie i na 

warunkach okreŜlonych w dostňpnych na stronie internetowej Operatora. 

Przebieg procedury FON w postaci ĂSchematu procedury pozyskiwania pozwolenia 

FONò zamieszczono w pkt 7.3. 

 

 

5.3.2 Proces wydawania pozwolenia FON 

Pozwolenie FON wydaje siň na wniosek wğaŜciciela moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego po wydaniu tymczasowego pozwolenia na uŨytkowanie 

ION (w terminie waŨnoŜci pozwolenia ION) i po sfinalizowaniu procesu weryfikacji 

danych i badaŒ oraz po speğnieniu okreŜlonych wymagaŒ: 

 

¶ Po stronie wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego: 

o Przygotowanie i realizacja prac koŒcowych umoŨliwiajŃca pracň moduğu 

parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego, 

o Uzupeğnienie brak·w z wykazu uzupeğnieŒ zgğoszonych przez 

WğaŜciwego OS w pozwoleniu ION, 

o Wysğanie oŜwiadczenia o gotowoŜci do przeprowadzenia test·w 

sprawdzajŃcych parametry techniczno-ruchowe zgodnie z zapisami 

umowy o przyğŃczenie wraz wymaganymi zağŃcznikami, 

o Uzgodnienie termin·w przeprowadzenia test·w z WğaŜciwym OS, 

o Przeprowadzenie wymaganych test·w z wynikiem pozytywnym, 

o ZğoŨenie do WğaŜciwego OS kompletnego wniosku o wydanie 

pozwolenia FON (wraz z wymaganymi dokumentami i innymi 

zağŃcznikami). 

 

Po stronie WğaŜciwego OS: 
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o Sprawdzenie uzupeğnienia brak·w z wykazu uzupeğnieŒ zgğoszonych 

przez WğaŜciwego OS w pozwoleniu ION, 

o Uzgodnienie termin·w i zakresu przeprowadzenia test·w z wğaŜcicielem 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego, 

o Weryfikacja wniosku o wydanie pozwolenia FON wraz z zağŃcznikami, 

o Przygotowanie i przesğanie do wğaŜciciela moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego wykazu bğňdnych / niewystarczajŃcych / 

brakujŃcych danych, 

o Wydanie pozwolenia FON. 

 

 

5.3.3 Okres waŨnoŜci pozwolenia FON 

Pozwolenie FON jest przypisane do moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu 

stağego i musi byĺ przekazywane kaŨdemu kolejnemu nastňpcy prawnemu. 

Pozwolenie FON wydawane jest na czas nieokreŜlony. Pozwolenie FON ulega 

zawieszeniu w przypadku wydania przez WğaŜciwego OS pozwolenia LON dla moduğu 

parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego. 

W przypadku upğyniňcia terminu waŨnoŜci pozwolenia ION na kaŨdym etapie procesu 

wydania pozwolenia FON wğaŜciciel moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu 

stağego wystňpuje z wnioskiem o przedğuŨenie waŨnoŜci pozwolenia ION. Pozwolenie 

ION traci waŨnoŜĺ z dniem w nim okreŜlonym lub po wydaniu pozwolenia FON, jednak 

czas jego obowiŃzywania nie moŨe byĺ dğuŨszy niŨ 24 miesiŃce. PrzedğuŨenie okresu, 

przez kt·ry wğaŜciciel moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego moŨe 

utrzymaĺ status pozwolenia ION dğuŨej niŨ przez okres okreŜlony w art. 62 ust. 4 NC 

HVDC, moŨe zostaĺ przyznane, jeŨeli wniosek o przyznanie odstňpstwa zostanie 

zğoŨony do WğaŜciwego OS przed upğywem przedmiotowego okresu zgodnie 

z procedurŃ odstňpstw ustanowionŃ w art. 79 NC HVDC. 

 

 

 

5.3.4 Procedura odstňpstw 

W przypadku powstania niezgodnoŜci (w ocenie WğaŜciwego OS istniejŃ jakiekolwiek 

przeszkody w wydaniu pozwolenia FON) wğaŜciciel moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego moŨe przekazaĺ do WğaŜciwego OS wniosek 

o odstňpstwo (w celu wydania pozwolenia FON). Rozpatrzenie wniosku o odstňpstwo 

nastňpuje po speğnieniu okreŜlonych wymagaŒ: 

¶ Po stronie wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego: 
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o ZğoŨenie do WğaŜciwego OS kompletnego wniosku o odstňpstwo 

(wraz z wymaganymi dokumentami i innymi zağŃcznikami), 

o Uzupeğnienie zgğoszonych przez WğaŜciwego OS brak·w we wniosku. 

 

¶ Po stronie WğaŜciwego OS: 

o Ocena kompletnoŜci wniosku o odstňpstwo, 

o Przekazanie wniosku do oceny przez sŃsiednich OS, 

o Przekazanie wniosku o odstňpstwo do Prezesa URE, 

o Wydanie pozwolenia FON w przypadku pozytywnej decyzji Prezesa 

URE. 

 

W przypadku odmowy Prezesa URE wğaŜciciel moduğu parku energii z podğŃczeniem 

prŃdu stağego bňdzie zobowiŃzany do bezzwğocznego odğŃczenia moduğu parku 

energii z podğŃczeniem prŃdu stağego w porozumieniu z WğaŜciwym OS (zgodnie 

z zapisami umowy o przyğŃczenie/Ŝwiadczenie usğug przesyğania/dystrybucji)  

Ponowne przyğŃczenie moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego do sieci 

WğaŜciwego OS wymaga zğoŨenia przez wğaŜciciela moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego nowego wniosku o okreŜlenie warunk·w przyğŃczenia, 

nastňpnie zawarcia umowy o przyğŃczenie oraz uzyskania pozwoleŒ EON, ION i FON. 
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5.4 Procedura wydawania pozwolenia - LON 

5.4.1 Informacje og·lne 

Przedmiotowa procedura obowiŃzuje wğaŜcicieli moduğ·w park·w energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego, kt·re zostağy objňte wymogami wynikajŃcymi 

z NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD i posiadajŃ pozwolenie FON.  

Wydanie pozwolenia LON nastňpuje w sytuacjach: 

i) tymczasowej powaŨnej modyfikacji w module parku energii z podğŃczeniem 

prŃdu stağego  lub utracie zdolnoŜci ze wzglňdu na wdraŨanie co najmniej 

jednej modyfikacji majŃcej znaczenie dla jego wydajnoŜci; 

ii) stwierdzenia przez wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu 

stağego awarii sprzňtu prowadzŃcej do niezgodnoŜci z niekt·rymi 

odpowiednimi wymogami; 

iii) stwierdzenia przez WğaŜciwego OS niezgodnoŜci moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego z parametrami okreŜlonymi w pozwoleniu 

FON; 

 

a jednoczeŜnie prace przy modernizacji, usuwaniu niekompatybilnoŜci 

lub niezgodnoŜci bňdŃ trwağy dğuŨej niŨ 3 miesiŃce. WğaŜciciel moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego zobowiŃzany jest do przekazania certyfikat·w sprzňtu 

lub wynik·w test·w zgodnoŜci zakresie i na warunkach okreŜlonych w dostňpnych na 

stronie internetowej Operatora.  

 

 

5.4.2 Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku tymczasowej powaŨnej 

modyfikacji w module parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego  lub 

utracie zdolnoŜci ze wzglňdu na wdraŨanie co najmniej jednej 

modyfikacji majŃcej znaczenie dla jego wydajnoŜci w okresie dğuŨszym 

niŨ 3 miesiŃce. 

Pozwolenie LON wydaje siň na wniosek wğaŜciciela moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego: 

¶ Po stronie wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego: 

o Stwierdzenie potrzeby tymczasowej powaŨnej modyfikacji moduğu parku 

energii z podğŃczeniem prŃdu stağego lub utracie zdolnoŜci ze wzglňdu 

na wdraŨanie jednej lub kilku modyfikacji majŃcych znaczenie dla jego 

dziağania, 
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o Wysğanie do WğaŜciwego OS informacji/powiadomienia o tymczasowej 

powaŨnej modyfikacji moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu 

stağego (dalej r·wnieŨ: modyfikacja),  

o W przypadku decyzji WğaŜciwego OS o przeprowadzeniu procedury 

LON, zğoŨenie kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego 

pozwolenia na uŨytkowanie LON wraz z wymaganymi zağŃcznikami, 

o Przekazanie kopii wniosku o pozwolenie LON do Prezesa URE, 

o Realizacja modyfikacji, 

o W sytuacji, gdy modyfikacja zostağa zakoŒczona w terminie kr·tszym 

niŨ 3 miesiŃce liczŃc od daty zgğoszenia, w·wczas dotychczasowe 

pozwolenie FON nie ulega zawieszeniu. W przeciwnym przypadku 

wğaŜciciel moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego otrzymuje 

pozwolenie LON, a pozwolenie FON ulega zawieszeniu 

o W sytuacji, gdy podczas prowadzonej modyfikacji nastŃpiğo odğŃczenie 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego od sieci wymagajŃce 

ponownej synchronizacji, w·wczas WğaŜciwy OS wraz z wğaŜcicielem 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego ustala jej zasady 

oraz termin, 

o Przed terminem ostatecznego zakoŒczenia modyfikacji moduğu parku 

energii z podğŃczeniem prŃdu stağego wğaŜciciel moduğu parku energii  

z podğŃczeniem prŃdu stağego uzgadnia z WğaŜciwym OS harmonogram 

i zakres test·w zgodnoŜci,  

o Po zakoŒczeniu z wynikiem pozytywnym test·w zgodnoŜci wğaŜciciel 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego przygotowuje 

i przesyğa do WğaŜciwego OS wniosek o wygaszenie pozwolenia LON, 

o Przekazanie kopii wniosku o wygaszenie LON do Prezesa URE, 

o Dalsza praca moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego 

odbywa siň na podstawie dotychczasowego pozwolenia FON. 

 

¶ Po stronie WğaŜciwego OS: 

o Decyzja, na podstawie danych nt. modyfikacji dostarczonych przez 

wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego, 

czy modyfikacja wymaga nowych warunk·w przyğŃczenia 

(i wykorzystania procedury EON) czy zastosowana bňdzie procedura 

LON, 

o Weryfikacja poprawnoŜci wniosku LON wraz z zağŃcznikami oraz 

wydanie pozwolenia LON, 

o Przekazanie kopii wydanego pozwolenia LON do Prezesa URE, 
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o Wydanie zgody na ponownŃ synchronizacjň (jeŨeli bňdzie wymagana), 

o Ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu 

test·w zgodnoŜci, 

o Ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz 

przywr·cenia pozwolenia FON, 

o Przekazanie kopii powiadomienia o przywr·ceniu pozwolenia FON 

do Prezesa URE, 

Przebieg procesu LON w postaci ĂSchematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON 

dla tymczasowej powaŨnej modyfikacjiò zamieszczono w pkt. 7.4.1 

 

 

5.4.3 Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez 

wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego awarii 

sprzňtu prowadzŃcej do niezgodnoŜci z niekt·rymi odpowiednimi 

wymogami trwajŃcej dğuŨej niŨ 3 miesiŃce 

 

Pozwolenie LON wydaje siň na wniosek wğaŜciciela moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego: 

¶ Po stronie wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego: 

o Wysğanie przez wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu 

stağego do WğaŜciwego OS informacji/powiadomienia o stwierdzeniu 

awarii prowadzŃcej do niezgodnoŜci z niekt·rymi odpowiednimi 

wymogami i podjňciu czynnoŜci zmierzajŃcych do jej usuniňcia, 

o ZğoŨenie kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia 

na uŨytkowanie ĂLONò wraz z wymaganymi zağŃcznikami, 

o Przekazanie kopii wniosku o pozwolenie LON do Prezesa URE, 

o Usuniňcie niezgodnoŜci moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu 

stağego, 

o W  sytuacji, gdy usuwanie niezgodnoŜci zostağo zakoŒczone w terminie 

kr·tszym niŨ 3 miesiŃce liczŃc od daty wystŃpienia awarii, w·wczas 

dotychczasowe pozwolenie FON nie ulega zawieszeniu. W przeciwnym 

przypadku wğaŜciciel moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego 

otrzymuje pozwolenie LON,a pozwolenie FON ulega zawieszeniu, 

o W sytuacji, gdy podczas usuwania niezgodnoŜci nastŃpiğo odğŃczenie 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego od sieci wymagajŃce 

ponownej synchronizacji, w·wczas WğaŜciwy OS wraz z wğaŜcicielem 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego ustala jej zasady 

oraz termin, 
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o Przed terminem usuniňcia niezgodnoŜci moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego wğaŜciciel moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego uzgadnia z WğaŜciwym OS harmonogram 

i zakres test·w zgodnoŜci, 

o Po zakoŒczeniu z wynikiem pozytywnym test·w zgodnoŜci wğaŜciciel 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego przygotowuje 

i przesyğa do WğaŜciwego OS wniosek o wygaszenie pozwolenia LON, 

o Przekazanie kopii wniosku o wygaszenie LON do Prezesa URE, 

o Dalsza praca moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego 

odbywa siň na podstawie dotychczasowego pozwolenia FON. 

 

¶ Po stronie WğaŜciwego OS: 

o Weryfikacja poprawnoŜci wniosku LON wraz z zağŃcznikami oraz 

wydanie pozwolenia LON, 

o przekazanie kopii pozwolenia LON do Prezesa URE, 

o Wydanie zgody na ponownŃ synchronizacjň (jeŨeli bňdzie wymagana), 

o Ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu 

test·w zgodnoŜci, 

o Ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz 

przywr·cenia pozwolenia FON, 

o przekazanie kopii decyzji Prezesa URE o przedterminowym wygaszeniu 

pozwolenia LON i przywr·ceniu pozwolenia FON, 

Przebieg procesu LON w postaci ĂSchematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON 

dla przypadku stwierdzenia niekompatybilnoŜci przez Wytw·rcňò zamieszczono  

w pkt 7.4.2  

 

 

5.4.4 Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez 

WğaŜciwego OS niezgodnoŜci z niekt·rymi odpowiednimi wymogami 

trwajŃcej dğuŨej niŨ 3 miesiŃce 

 

Pozwolenie LON wydaje siň na wniosek wğaŜciciela moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego: 

¶ Po stronie wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego: 

o WğaŜciwy OS stwierdza moŨliwoŜĺ wystŃpienia niezgodnoŜci sprzňtu 

i powiadamiania o tym fakcie wğaŜciciela moduğu parku energii 
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z podğŃczeniem prŃdu stağego, kt·ry potwierdza wystŃpienie 

niezgodnoŜci i jednoczeŜnie podejmuje dziağania zaradcze,  

o Brak zgodnoŜci pomiňdzy WğaŜciwym OS, a wğaŜcicielem moduğu parku 

energii z podğŃczeniem prŃdu stağego w zakresie stwierdzenia 

niekompatybilnoŜci jego sprzňtu, skutkuje Ũe WğaŜciwy OS wsp·lnie 

z wğaŜcicielem moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego 

przeprowadza testy sprawdzajŃce. W przypadku akceptacji przez Strony 

wynik·w test·w sprawdzajŃcych, kt·re potwierdzajŃ brak 

kompatybilnoŜci moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego 

w·wczas wğaŜciciel moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego 

podejmuje dziağania zaradcze, 

o W przypadku braku zgodnoŜci Stron odnoŜnie niekompatybilnoŜci 

moduğu wytwarzania sp·r rozstrzyga Prezes URE na wniosek WğaŜciwy 

OS lub wğaŜciciela moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego, 

o W przypadku potwierdzenia niezgodnoŜci mogŃcej trwaĺ dğuŨej 

niŨ 3 miesiŃce wğaŜciciel  moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu 

stağego zobowiŃzany jest do zğoŨenia kompletnego wniosku o wydanie 

ograniczonego pozwolenia na uŨytkowanie LON wraz z wymaganymi 

zağŃcznikami, 

o Przekazanie kopii wniosku o pozwolenie LON do Prezesa URE, 

o W sytuacji, gdy podczas usuwania niezgodnoŜci nastŃpiğo odğŃczenie 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego od sieci wymagajŃce 

ponownej synchronizacji, w·wczas WğaŜciwy OS wraz z wğaŜcicielem 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego ustala jej zasady 

oraz termin, 

o Przed terminem usuniňcia niezgodnoŜci moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego wğaŜciciel moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego uzgadnia z WğaŜciwym OS harmonogram 

i zakres test·w zgodnoŜci, 

o Po zakoŒczeniu z wynikiem pozytywnym test·w zgodnoŜci wğaŜciciel 

moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego przygotowuje 

i przesyğa do WğaŜciwego OS wniosek o wygaszenie pozwolenia LON, 

o Przekazanie kopii wniosku  o wygaszenie LON do Prezesa URE, 

o dalsza praca moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego 

odbywa siň na podstawie dotychczasowego pozwolenia FON, 

 

¶ Po stronie WğaŜciwego OS: 

o Stwierdzenie przez WğaŜciwego OS moŨliwej niezgodnoŜci moduğu 

parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego z niekt·rymi odpowiednimi 
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wymogami i powiadomienie o tym wğaŜciciela moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego, 

o Weryfikacja poprawnoŜci wniosku LON wraz z zağŃcznikami oraz 

wydanie pozwolenia LON, 

o Przekazanie kopii pozwolenia LON do Prezesa URE, 

o Wydanie zgody na ponownŃ synchronizacjň (jeŨeli bňdzie wymagana), 

o Ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu 

test·w zgodnoŜci, 

o Ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz 

przywr·cenia pozwolenia FON, 

o Przekazanie kopii powiadomienia o przedterminowym wygaszeniu LON 

i przywr·ceniu pozwolenia FON do Prezesa URE, 

Przebieg procesu LON w postaci ĂSchematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON 

dla przypadku stwierdzenia niekompatybilnoŜci przez WğaŜciwego OSò zamieszczono 

w pkt 7.4.3. 

 

 

5.4.5 Procedura odstňpstw 

W przypadku, gdy przewidywany czas realizacji modyfikacji moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego przekraczaĺ bňdzie okres waŨnoŜci pozwolenia LON, 

w·wczas wğaŜciciel moduğu parku energii z podğŃczeniem prŃdu stağego przygotowuje 

i przekazuje do WğaŜciwego OS wniosek o odstňpstwo (wydğuŨenie terminu 

obowiŃzywania pozwolenia LON). WğaŜciwy OS dokonuje oceny wniosku 

o odstňpstwo i wraz z ocenŃ przekazuje do Prezesa URE. Po uzyskaniu decyzji 

Prezesa URE o przyznaniu odstňpstwa, WğaŜciwy OS dokonuje stosownych zmian 

w pozwoleniu LON i powiadamia o tym wğaŜciciela moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego, kt·ry kontynuuje proces modernizacji moduğu parku 

energii z podğŃczeniem prŃdu stağego. 

W przypadku odmowy Prezesa URE udzielenia odstňpstwa, wğaŜciciel moduğu parku 

energii z podğŃczeniem prŃdu stağego w celu przyğŃczenia moduğu parku energii 

z podğŃczeniem prŃdu stağego po dostosowaniu do wymog·w zobowiŃzany bňdzie 

do zğoŨenia do WğaŜciwego OS wniosku o pozwolenie EON, a nastňpnie o pozwolenia 

ION i FON. 
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6 Przebieg procesu dla systemu HVDC 

6.1 Przebieg procesu EON 
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6.2 Przebieg procesu ION 
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6.3 Przebieg procesu FON 

 

 



44 
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6.4 Przebieg procesu LON 

6.4.1 Przypadek tymczasowej powaŨnej modyfikacji 
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6.4.2 Przypadek stwierdzenia niekompatybilnoŜci przez Wytw·rcň 
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6.4.3 Przypadek stwierdzenia niekompatybilnoŜci przez WğaŜciwego Operatora 

 

 

 



52 
 

 

 



53 
 

 

  



54 
 

7 Przebieg procesu dla moduğu parku energii z podğŃczeniem 

prŃdu stağego 

7.1 Przebieg procesu EON 
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7.2 Przebieg procesu ION 
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7.3 Przebieg procesu FON 
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